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1-Trojnik zeliwny PN10 d:100/100/100
kotnierzowy

2-tgcznik RK d:100

3-Zasuwa kotnierzowa DN100 PN 10
Obudowa teleskopowa do zasuw
Skrzynka uliczna zeliwna

4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 d/DN 110/100 PN10
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1-Trojnik PE100 SDR17 PN10 d:110/110/110
zgrzewany

2-Zasuwa kotnierzowa DN100 PN 10
Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna zeliwna
3-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 d/DN 110/100 PN10
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1-Hydrant nadziemny DN80
2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe za stopkg N DN80O
3-Ksztattka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80 PN 10 L=0,6m
4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10
5-Zasuwa kofnierzowa DN8O PN 10

Obudowa teleskopowa do zaséw

Skrzynka uliczna zeliwna
6-Trojnik PE100 SDR17 PN10 d:110/90/110

zgrzewany
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1-Tréjnik PE100 SDR17 PN10 d:110/110/110
zgrzewany

2-Zasuwa kotnierzowa DN100 PN 10
Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna zeliwna
3-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 d/DN 110/100 PN10
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1-Hydrant nadziemny DN80O
2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe za stopkga N DN80O
3-Ksztattka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80 PN 10 L=0,6m

4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10
5-Zasuwa kotnierzowa DN8O PN 10

Obudowa teleskopowa do zaséw

Skrzynka uliczna zeliwna
6-Redukcja PE100 SDR17 PN 10 d:110/90
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W4T W150/T W1S2/T WISS/T, W158/T Wi3d/T,
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1-Nawiertka elektrooporowa PE100 SDR 11 d:110/32
2-Elektromufa PE100 SDR11 d:32

Obudowa teleskopowa do zasuw

Skrzynka uliczna zeliwna
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1-Hydrant podziemny DN80
Skrzynka uliczna zeliwna

2-Kolano zeliwne dwukotnierzowe za stopka N DN80O

3-Ksztattka dwukotnierzowa zeliwna FF DN80O PN 10 L=0,6m

4-Tuleja kotnierzowa PE100 SDR 11 d/DN 90/80 PN10

5-Zasuwa kotnierzowa DN80 PN 10
Obudowa teleskopowa do zasow
Skrzynka uliczna zeliwna

6-Redukcja PE100 SDR17 PN 10 d:110/90
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"MEDIUM" MOCZULSKI JAN Przedsiebiorstwo Wielobranzowe
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zamierzenie inwestycyjne :
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ KROBIELEWKO-WIEJCE Z PRZYEACZAMI
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data i miejsce opracowania :

GORZOW WLKP.

fres¢ rysunku :

SCHEMATY WEZLOW WODOCAGOWYCH

skala : rysunek nr :

SIEC WODOCHGOWA KROBIELEWKO-WIEJCE PS-3




